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Warmtepompen / Airco

Wat doet een warmtepomp?
Is een Warmtepomp voor jou een Optie voor verwarmen?

Wat zijn de mogelijkheden voor verwarmen met een Airco?




De Trias Energetica

— gebruik duurzame energie




Kenmerken van een Warmtepomp

- Gebruikt alleen elektriciteit

- Heeft een energiebron nodig

- Levert lage temperatuur warmte 35 -55 grC
- Kan warmtapwater maken

Rendement wordt uitgedrukt in COP waarde (Coéfficient Of Performance)




Kenmerken van de COP en SCOP

- COP is een technisch rendement obv een aantal vaste uitgangspunten.

- SCOP is het rendement over een stookseizoen
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Hoe werkt een warmtepomp ?

Een warmtepomp werkt als een Omgekeerde koelkast

Filmpje uitleg Warmtepomp



https://www.youtube.com/watch?v=9N1SuE7-nwY
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1 Warmtebron

2 Warmtepomp

3 Boiler voor warmwater
4 Radiator

5 Verdeler voor
vloerverwarming (6)

Warmtepompsysteem met Boiler
All-Electric




Geluid buiten unit

WP tot 6 kW geldt maximaal 65dB

WP van 6 tot 12 kW is dat maximaal 70 dB
Huidige generatie WP maken ca. 55 dB
Regelgeving:

Maximaal 40 dB overdag op erfgrens buren
Maximaal 45 dB overdag

Geluidsdruk van een WP geldt op 1m van het apparaat



Checklist voor toepassen van een Warmtepomp;

Zorg voor een optimaal geisoleerd huis met een zo laag mogelijke warmtevraag.

Check of de radiatoren voldoende capaciteit leveren bij Lage temperatuur (max. 55 grC)
Is er voldoende buitenruimte voor de buiten Unit.

Is er voldoende ruimte voor(eventueel) een Boiler / Opslagvat.




Wat kost een (gemiddelde) warmtepomp van 7 kW?

Geschikt voor woningen > 150 m2 woonoppervlak

Investering WP tussen Euro 4.500 en 8.000 afh. van Merk, boilervat etc.
Installatiekosten tussen Euro 2.000 en 6.000 afh. van complexiteit, eventuele
aanpassing meterkast boilervat etc.

Subsidie (ISDE) ca 30% op de investering van de WP

Geen rekening gehouden met aanpassingen warmte afgifte systeem




Wat kost een hybride warmtepomp Lucht /water?

- 4 kKW WP incl. installatiekosten en subsidie tussen Euro 2.600 en 4.300

- 7KWWP incl. installatiekosten en subsidie tussen Euro 4.000 en 6.500

- Hierbij is geen rekening gehouden met aanpassingen warmte afgifte systeem
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Warmtepomp versus Airco

- Is verwarmen met een Airco Interessant?




Warmtepomp versus Airco

- Is verwarmen met een Airco Interessant?

-Een Airco is primair ontwikkeld als Koelunit, met
een hoog rendement.




Warmtepomp versus Airco

Voordelen Airco:

-Hoog rendement. Een airco is een efficiente en duurzame manier om specifieke kamers
te verwarmen. Hij is een stuk energiezuiniger dan bijvoorbeeld infraroodpanelen of
elektrische kachels.

-Kamer wordt snel warm. Met een airco krijg je een kamer sneller warm dan met
bijvoorbeeld vloerverwarming. Wanneer je de airco aanzet, voel je de temperatuur al snel
stijgen.

-Ook koelen. Met een airco kun je niet alleen verwarmen maar ook koelen.
-Relatief goedkoop. De aanschafkosten van een airco zijn vaak lager dan die van andere

warmtepompen
o



Warmtepomp versus Airco

Nadelen Airco:

-Extra stroomverbruik bij koeling.

-Ruimte nodig. In elke ruimte die je wilt verwarmen, heb je een binnenunit nodig.
-Luchtstroming. De airco blaast lucht uit en dat kun je voelen. Sommige mensen ervaren
dit als oncomfortabel.

Geen stralingswarmte maar convectie warmte. Ruimte koelt snel af als de Airco stopt.
-Geluid. Zowel de buiten- als de binnenunit van een airco maakt geluid. Het geluid van de
binnenunitis te vergelijken met dat van een ventilator. De buitenunit mag maximaal 65 dB

produceren. Denk aan een wasdroger.



Warmtepomp versus Airco

Nadelen Airco:

-Hoe kouder het wordt, hoe lager het rendement. Bij lage buitentemperaturen moet de
airco harder werken waardoor hij meer stroom verbruikt. Als het heel koud is, wordt het
goedkoper om met gas te verwarmen.

-Bij koud weer gaat airco soms uit. Bij een buitentemperatuur onder de 7 graden moet
een bepaald onderdeel van de airco - de condensor - soms ontdooien. De airco werkt op

dat moment niet. Hoe kouder het wordt, hoe vaker dit gebeurt en hoe langer het ontdooien
duurt.

- Kan géén warm water maken....
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